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No. 質問事項 回答 

1 仕様書 p.13 の表 3 下部に「※施設の竣工年により石綿含有の可能性の

低い建材の場合でも、レベル１、レベル２に相当する建材については、

採取し、分析するものとする。」とありますが、レベル３はどのように取

り扱えば良いですか。全てみなし含有ですか。 

図面及び現地調査結果を踏まえ、環境負荷や対策コストと、事業スケジュ

ールへの影響や調査コストと比較検討し、発注者及び受注者との協議の

うえ、取扱について決定するものと考えています。 

2 分析検体数は 30 検体を予定されていますが、数量の増減が発生した場

合の清算方法はどのようになりますか。 

仕様書 第４節３カのとおり、図面及び現地調査結果を踏まえ、発注者及

び受注者との協議により検体数等を決定することとし、検体数の増減に

よる対応等についても両者協議のうえ、その対応等を決定するものと考

えています。 

3 各採取箇所近くの電源は借用可能ですか。 円滑な調査実施にあたって必要となる事項については、施設管理者と調

整のうえ、可能な限り対応したいと考えています。 

4 各設備のマンホールは事前に開けていただいていますか。 円滑な調査実施にあたって必要となる事項については、施設管理者と調

整のうえ、可能な限り対応したいと考えています。 

5 仕様書 p.11、表 1ダイオキシン類分析のサンプリング試料一覧の備考②

に「追加分析を検討する」とありますが、追加分析を実施した場合の清

算方法はどのようになりますか。 

ダイオキシン類分析結果を踏まえ、追加分析を検討した結果、本業務の遂

行にあたり必要な事項が生じた場合には、仕様書 第１章５業務内容及び

範囲に基づき、発注者及び受注者の協議のうえ、対応等を決定するものと

考えています。 

6 仕様書 p.17、事業者選定審査会の開催回数について、事業者選定審査会

は５回を予定しており、回数が増加しても柔軟に対応することとありま

すが、最大何回等の目安はありますか。 

本市ガイドラインに基づいて事業者選定に係る公募型プロポーザルを実

施するため、当該審査会は概ね５回程度になると想定しています。 

審査会における協議の状況等により、開催回数が増加する場合には、受注

者に対し柔軟な対応を求めることとなりますが、発注者及び受注者の協

議のうえ、対応等を決定するものと考えています。 
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7 仕様書 p.17、事業者選定審査会の議事録の様式について、事業者選定審

査会の議事録を作成することとありますが、この議事録は要旨と考えて

よいですか。あるいは全文起こしですか。 

事業者選定審査会議事録につきましては、全文起こしとなります。 

8 実施要領 p.4、８企画提案書等の提出(2)提出書類について、②提案書は

A4で 10ページ以内とありますが、両面印刷と考えてよいですか。また、

カラー印刷でよいですか。 

両面印刷で構いません。 

印刷方法に指定はありませんが、企画提案書の内容が明確に読み取れる

よう御配慮ください。 

9 実施要領 p.5、プレゼンで使用する機材等について、対面の場合、スク

リーンやプロジェクター等、用意していただけるものはありますか。 

現時点では、対面にて実施予定です。 

資料投影を行う予定はなく、提出いただいた企画提案書（紙）を用いて、

プレゼンテーションを実施します。 

 


