
深沢こどもセンター加圧給水ポンプ点検仕様書 

 

１ 施行場所 

  鎌倉市梶原二丁目 33番２号 深沢こどもセンター 

 

２ 対象機器 

  株式会社テラルキョクトウ製加圧給水ポンプＮＸ－６５ＶＦＣ４０２－２．２Ｗ 

 

３ 業務内容 

⑴ 対象機器を良好な状態に保つよう技術員を派遣し、点検・調整を行い、点検作業報告

書を鎌倉市に提出する。 

⑵ 点検は、受託者の通常勤務日の就業時間内に行う。 

⑶ 点検は、機器及び配管系統の分解及び部品交換を伴わない外観点検、作動点検、調整

作業とし、点検完了後に自動運転セットを確認する。 

⑷ 対象機器に異常があった場合は、鎌倉市の要請により技術員を派遣し、点検を行い、

適切な処置を行う。 

⑸ 部品交換、機器の分解修理、パイプラインの分解修理、機器更新などの引き続き本修

理が必要な場合は、別途有料とする。 

 


